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1. Monitorizarea de control a calititii apei potabile la iegirea din statia de tratare Piatra Neamt
Nr. FRECVENTA
crt. PARAMETRU DE PRELEVARE
1 Escherichia coli 3/saptadmana
2 Enterococi 3/saptamana
3 Clor rezidual liber 12/zi
4 Clostridium perfringens (inclusiv sporii) 2/saptamana
5 Bacterii coliforme 2/saptamana
6 Numar colonii la 22°C 2/saptamana
T Numar colonii la 37°C 2/saptamana
8 Culoare 2/saptdmana
9 pH 2/zi
10 Conductivitate si TDS 2/saptamana
11 Turbiditate 12/zi
12 Aluminiu 2/zi
43 Amoniu 2/zi
14 Cloruri 2/saptamana
15 Duritate totala 2/saptamana
16 Fier ( Fe®* + Fe?) 1/luna
17 Indice de permanganat 2/zi
18 Nitrati 2/sdptdmana
19 Nitriti 2/saptamana
2. Monitorizarea de control a calitatii apei potabile la iegirea din statia de captare Vaduri
Nr. FRECVENTA
crt. PARAMETRU DE PRELEVARE
1 Escherichia coli 3/saptamana
2 Enterococi 3/saptdmana
3 Clor rezidual liber 2/zi
4 Bacterii coliforme 2/saptamana
5 Numar colonii la 22°C 2/saptamana
6 Numar colonii la 37°C 2/saptdmana

Pag.1/6



7 | Culoare 2/s3ptamana
8 pH 2/sd3ptdmana
9 Conductivitate si TDS 2/saptamana
10 | Turbiditate 2/saptamana
11 Amoniu 1/zi

12 Cloruri 2/saptamana
13 Duritate totala 2/saptamana
14 | Fier (Fe®* + Fe?) 1/luna

15 Indice de permanganat 1/zi

16 | Nitrati 2/saptamana
17 Nitriti 2/saptamana

3. Monitorizarea de control a calitatii apei la iegirea din statia de Repompare | Roman

Nr. FRECVENTA
crt. PARAMETRU DE PRELEVARE
1 Escherichia coli 1/saptdmana
2 Enterococi 1/saptamana
3 Clor rezidual liber 1/zi
4 Bacterii coliforme 1/s&ptdmana
5 Numar colonii la 22°C 1/saptamana
6 Numar colonii la 37°C 1/sdptdmana
7L Culoare 1/s3ptdmana
8 pH 1/s3ptdmana
9 Conductivitate si TDS 1/s&ptdmana
10 | Turbiditate 1/saptdmana
1 Amoniu 1/saptdmana
12 Cloruri 1/sdptadmana
13 Duritate totala 1/séptamana
14 | Fier (Fe® + Fe?) 1/luna
15 | Indice de permanganat 1/saptamana
16 Nitrati 1/saptamana
17 Nitriti 1/sa@ptdmana
4. Monitorizarea de control a calitatii apei la iegirea din statia de Repompare II Roman
Nr. FRECVENTA
crt. PARAMETRU DE PRELEVARE
1 Escherichia coli 1/saptamana
p’ Enterococi 1/saptamana
3 Clor rezidual liber 1/zi
4 Bacterii coliforme 1/sdptamana
5 Numaér colonii la 22°C 1/saptdmana
6 Numar colonii la 37°C 1/sdptamana
i Culoare 1/saptamana
8 pH 1/saptamana
9 Conductivitate si TDS 1/saptamana
10 Turbiditate 1/saptamana
11 Amoniu 1/s@ptamana
12 Cloruri 1/saptamana
13 Duritate totala 1/saptamana
14 | Fier (Fe®" + Fe?) 1/luna
15 Indice de permanganat 1/saptamana
16 | Nitrati 1/saptamana
17 | Nitriti 1/saptamana
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5. Monitorizarea de control a calitatii apei potabile la i iegirea dm sta,gla‘demcaptare Ticos-Bicaz

Nr.

FRECVENTA
crt. PARAMETRU DE PRELEVARE
1 Escherichia coli 1/luna
2 Enterococi 1/luna
3 Clor rezidual liber 1/zi
4 Bacterii coliforme 1/luna
5 Numar colonii la 22°C 1/luna
6 Numar colonii la 37°C 1/luna
76 Culoare 1/luna
8 pH 1/luna
9 Conductivitate si TDS 1/luna
10 Turbiditate 1/luna
11 Amoniu 1/luna
12 Cloruri 1/luna
13 Duritate totala 1/luna
14 | Fier (Fe®" + Fe?") 1/luna
15 Indice de permanganat 1/luna
16 Nitrati 1/luna
17 Nitriti 1/luna

6. Monitorizarea de control a calitatii apei potabile la iesirea din statia de captare Lunca -

T4

Vanatori Targu - Neamt

Nr. FRECVENTA

crt. PARAMETRU DE PRELEVARE
1 Escherichia coli 1/séptdmana
2 Enterococi 1/s@ptamana
3 Clor rezidual liber 1/zi
4 Bacterii coliforme 1/saptdmana
5 Numar colonii la 22°C 1/saptamana
6 Numar colonii la 37°C 1/sdptdmana
7 Culoare 1/sdptamana
8 pH 1/saptamana
9 Conductivitate si TDS 1/saptdmana
10 | Turbiditate 1/saptamana
11 Amoniu 1/s@ptamana
12 | Cloruri 1/saptamana
13 Duritate totala 1/saptamana
14 | Fier (Fe* + Fe?) 1/luna
15 Indice de permanganat 1/saptadmana
16 Nitrati 1/saptamana
17 Nitriti 1/séptamana

Monitorizarea de control a calitatii apei potabile la iesirea din statia de captare Preutesti

Targu — Neamt

Nr. FRECVENTA
crt. PARAMETRU DE PRELEVARE

1 Escherichia coli 1/luna

2 Enterococi 1/luna

3 Clor rezidual liber 1/zi

4 Bacterii coliforme 1/luna

b Numar colonii la 22°C 1/luna

6 Numar colonii la 37°C 1/luna

7 Culoare 1/luna

8 pH 1/luna

9 Conductivitate si TDS 1/luna
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10 | Turbiditate 1 ———{luna
11 Amoniu 1/luna
12 Cloruri 1/luna
o Duritate totala 1/luna
14 | Fier (Fe®** + Fe?) 1/luna
15 Indice de permanganat 1/luna
16 Nitrati 1/luna
1 Nitriti 1/luna

8. Monitorizarea de control a calititii apei potabile la iesirea din statiile de captare (tratare):
Stefan cel Mare, Bodesti, Horia, Sidbaoani, Tamaseni, Cordun, Bara, Ruginoasa, Pistriveni,
Traian-Zanesti,Ticos-Tasca, Dolia-Pipirig si iesire statii de repompare: Raucesti,
Nemtisor,Tibucani, Hldpesti, Brusturi si Urecheni.

Nr. FRECVENTA
crt. PARAMETRU DE PRELEVARE
1 Escherichia coli 6/an
2 Enterococi 6/an
3 Clor rezidual liber 6/an
4 Bacterii coliforme 6/an
5 Numar colonii la 22°C 6/an
6 Numar colonii la 37°C 6/an
7 Culoare 6/an
8 pH 6/an
9 Conductivitate si TDS 6/an
10 Turbiditate 6/an
14 Aluminiu 6/an
12 Amoniu 6/an
13 Cloruri 6/an
14 Duritate totala 6/an
15 | Fier (Fe®* + Fe?) 6/an
16 | Indice de permanganat 6/an
17 | Nitrati 6/an
18 Nitriti 6/an

Nota:Aluminiu se determina doar la statia de captare(tratare)Dolia-Pipirig.

9. Monitorizarea de control a calitatii apei potabile la consumator

Nr. FRECVENTA

crt. PARAMETRU DE PRELEVARE
1 Escherichia coli 1/saptamana
2 Enterococi 1/saptamana
%) Clor rezidual liber 1/saptamana
4 Bacterii coliforme 1/sdptamana
5 Culoare 1/saptéamana
6 pH 1/sdptamana
7 Conductivitate si TDS 1/saptamana
8 Turbiditate 1/saptamana
9 Aluminiu 1/sdptamana
10 | Amoniu 1/saptamana
11 Cloruri 1/sdptamana
12 Duritate totala 1/saptamana
13 | Fier (Fe®" + Fe?") 1/luna
14 Indice de permanganat 1/saptamana
15 Nitrati 1/saptamana
16 Nitriti 1/saptamana
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PUNCTE DE PRELEVARE CONSUMATORI

PIATRA NEAMT
1. Rezervor R1
2 Rezervor R2
3. Rezervor R3
4. Rezervor R4
5. Rezervor R5
6. Rezervor R6
7 Robinet Piata Bistrita
8.  Robinet Colegiul Tehnic de Transporturi(Str.Soarelui, Nr.1)
9. Robinet Piata Centrala
10. Robinet Scoala Gimnaziald Nr.2(Str. Maratei, Nr.6)
11.  Robinet Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu— (Bd.Traian, Nr.165)
12.  Robinet Scoala Nr. 5 (Str. 1 Decembrie 1918, Nr.32)
13.  Centrul social Pietricica — (Str. Cetatea Neamtului, Nr.34 A )
14. Robinet CT — Cartier Speranta
15. Robinet administratie — Cartier Valeni (Str. Gh. Asachi)
( rezervoarele saptdmanal, consumatorii 3/ saptamana alternativ)

ROMAN
16. Robinet Complex Anton Pann
17. Robinet Complex Aleea Revolutiei
18. Robinet Piata Smirodava
19. Robinet Scoala generala Roman Musat
20. Robinet Piata Centrala
21. Robinet Scoala generala Al. |. Cuza
22. Robinet Statia de epurare
23. Robinet Complex Abator
(2/ saptamana alternativ)

TARGU - NEAMT
24. Rezervor Cetate
25. Rezervor Batalion
26. Robinet Colegiul National Stefan cel Mare
27. Robinet Liceul economic , Vasile Conta”
28. Robinet Colegiul Tehnic lon Creanga
( rezervoarele saptamanal, consumatorii 1/ séptdmana alternativ)

ORASE $I COMUNE
29. Robinet Scoala generala Dumbrava Rosie (1 /luna)
30. Robinet Primaria Savinesti (1 /luna)
31. Robinet Centrul de sanatate Roznov (1/luna)
32. Robinet Primaria Zanesti (1 / luna)
33. Robinet Primaria Alexandru cel Bun (1/ luna)
34. Robinet Scoala Bistrita (1 /luna)
35. Robinet Primaria Garcina (1 / luna)
36. Robinet Primaria Girov; Rezervor de inmagazinare Girov(alternativ—1 / luna)
37. Robinet — Punct comercial Str. inv. Gheorghe Popovici; Rezervor de inmagazinare Turturesti

(alternativ—1 / luna)
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38.

39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63
64

Robinet Scoala Marceni - Bicaz; Robinet Piata Bicaz: Rezervor de fnmagazinare Bicaz

(alternativ — 1/ luna)

Robinet — Punct comercial Str. Veseliei, Traian ( Zanesti) ( 6/an)
Robinet Scoala Tasca ( 6/an)

Robinet Magazin Str. Popasului, Doina ( 6/an)

Robinet Primarie Dochia ( 6/an)

Robinet Punct comercial Ciubotariu P, Danesti ( 6/an)

Robinet Primaria Stefan cel Mare ( 6/an)

Robinet Scoala Primara Hiapesti ( 6/an)

Robinet Primaria Bodesti ( 6/an)

Robinet Primaria Dobreni ( 6/an)

Robinet Primaria Raucesti ( 6/an)

Robinet Primaria Pastraveni ( 6/an)

Robinet Scoala Brusturi( 6/an)

Robinet Primaria Agapia ( 6/an)

Robinet Unitatea Militara 02275 Bailtatesti ( 6/an)

Robinet Primaria Grumazesti ( 6/an)

Robinet Gradinita cu program prelungit,com.Vanatori, Str.Stefan cel Mare,nr.174 ( 6/an)
Robinet Scoala Gimnaziala Nr.1,Boboiesti, Pipirig( 6/an)

Robinet Liceu Teoretic , Vasile Alecsandri "S&baoani ( 6/an)
Robinet Primaria Tamaseni ( 6/an)

Robinet Scoala Gimnaziala Horia (6/an)

Robinet Gradinita Cordun (6/an)

Robinet Primaria Bara (6/an)

Robinet Primaria Ruginoasa ( 6/an)

Robinet Scoala Gimnaziald,Sat.Nemtisor,Str.Erou Alexandru Moisii,Nr.210 ( 6/an)
. Robinet Scoala Gimnaziala Prof.Vasile Gherasim(nr.3) Tibucani
. Robinet Scoala Gimnaziald Urecheni

NOTA:
Punctele de prelevare au fost stabilite in conformitate cu prevederile: LEGII nr.458/2002 republicata
privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare si HG 342/2013 pentru
aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a
Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile.

Sef Iabo;gtak?
Chimist Masfnela,Oica
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