¢ ApaServ

in fiecare casa

Compania Judeteana APA SERV S.A. Neamt

Laborator analize apa potabila Piatra Neamft
Str. Castanilor, Nr. 3, Targu Neam¢{, Str. Bistrifei, Nr. 77, Piatra Neam¢{

RAPORT DE INCERCARE
Nr. 1537/14.10.2022

Punct de prelevare:Robinet Scoala Gimnaziala Urecheni, Jud. Neamt
Numar unic identificare proba (ID ): 1370
Data prelevare: 11.10.2022

Data efectuare incercari: 11.10. — 14.10.2022

Culoare grade AC 0 SPRS?; ISO 7887:2012 Numar colonii 22°C nr/ml AC :3301 56222=2004
Turbiditate NTU <5 0,83 gg :EZN ISO 7027:2016 Numar colonii 37°C nr/ml AC E& 56222=2004
pH unit. pH 6,5...9,5 7,59 gg :%0 10523: 2012 Bacterii coliforme UFC/100ml 0 gg f;‘l ISO 9308-1:2015
Conductivitate uS cm™! 2500 732 gg :51N 27888:1997 Escherichia coli UFC/100ml 0 |§§ g‘l ISO 9308-1:2015
Aluminiu rezidual ug/l 200 _ SR IS0 10566/ 2001 Enterococi UFC/100ml 0 SR EN ISO 7899-2:2002
PS 19 PS 14
Amoniu mg/! 05 0,018 | ST 150 7150-1:2001
Clor rezidual liber mg/l |>0,1;<05| 0,461 22 (')5: 1SO 7393-2:2002
Clorurt " 250 1189 | SRISO 927:2001 Parametrii analizati sunt conformi cu Legea 458/2002 republicata,
g ’ PS 01 pentru indicatorii prevazuti la sectiunea” Monitorizare de control”
Suma ionilor de calciu | grade G | minim 5 20,37 | SR1S06059:2008
Si magneziu PS 02
Fier IJg/I 200 26 SR IS0 6332:1996/C91:2006
PS 08 _ Director General, Sef Laborator,

Azotati mg/l 50 8,15 22 (')?Io 7890-3:2000 Bogdan Musat Chim. Marinela Oica
Azotiti mg/| 0.5 0.026 | SREN 26777:2002/C91:2006

’ ’ ’ PS 06
Indice de permanganat | mgO2/I 5 0,84 22 ('i:‘ 1SO 8467:2001

; _ Test rapid Merck

Sulfati mg/| 250 PS 20

CMA — Concentratie maxim admisa ( Legea 458/2002 republicatad) ; AC - Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala ; Rezultatele raportate ca , <... “ sunt sub limita de cuantificare a metodei; Parametrii
chimici sunt determinafi la Laboratorul local — Targu Neamt ; Parametrii microbiologici sunt determinati la Laboratorul — Piatra Neamt B
Laboratorul de analize apa potabila Piatra-Neamt este inregistrat in Registrul Laboratoarelor pentru Monitorizarea Calitatii Apei Potabile la Ministerul Sanatatii, Certificat de Inregistrare nr. 579/17.07.2020

Rezultatele prezentate in Raportul de incercare se referd strict la proba prelevatd;

Clientii pot obtine o copie a acestui Raport de incercare solicitdnd-o la telefon: 0233 - 233340 - Relatii clienti; e-mail office@apaserv.eu
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